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Ingeniero et o
Sergio Ortega Restrepo s e A R
Gerencia de Proyectos ———
GENERADORA UNION S A S. A (, S

e

E-mail: sortega@gunion.com
Phone: +57-574 312 4084
CR 35799 PISO 2

Medellin, Colombia

IEB-249-18 - verificacion de la frontera comercial de la Planta Generacién Agua
Fresca, para el cumplimiento del cédigo de medida segun la resolucién CREG 038
del 2014, ubicada en el municipio de Jerico, departamento de Antioquia

Orden de Aceptacion NO. 04270

Asunto:

Respetado Ingeniero Sergio Ortega,

Estamos enviando certificacion de frontera comercial de la Planta Generacion Agua
Fresca.

Cordialmente,

’ Ou(b tE”
CARLOS ESTEBAN TORO GOMEZ
Analista de Proyectos
Ingenieria Especializada S.A.

Anexo: Lo anunciado
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INFORME DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE MEDIDA
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5. CERTIFICADUS DE CAUBRACION
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9. SELLADO DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MEDICION
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11. CONCLUSION. FL SISTEMA CUMPLE CON EL CODIGO DE MEDIDA: SI NG Q

Observaciones:

1. Para subsanar los certificados de corformidad de kos transformadores de instrumentacion ¥ celdas, el representante de

fromera se acoge at attivulo 10 ded eodige de mida (ﬂtsduc:ﬁn CREG 03872014},

2. 5 subsana calibracion de CT's ¥ F1's con pruebas de fabrica.

3. Consejo Profesional Hacional de Ingenieria Eléclia, Mecinka y Pro

siones Alines.
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